Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem V4
ZkuSebni laboratof Plzeii
Zkulebnf laboratoF £.1384 akreditovani CIA
17.listopadu 1,301 00 Phzeit
L1384
ZiuSebal Iaboratof akreditovant CIA pod &1384 die CSN EN ISOVIEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoutky

vod,  pidy, potravin, PBU, ovzduli (véetn? analyz odebranych vzorkd), odpadd, sedimentd, kal, peloidd, piskdl, pfedmétd pro styk s pitnou
‘vodou a stérd., Odbéry vzorkdl vod, ovzduli, potravin, biologického materidhs , zemin, sedimentd. Kontrola sterilizitort, dezinfekenich

PROTOKOL ¢&. 45493/2013 "
Cislo objedniivky : Zékaznfk : Vodovod Drslavice
PHjem vzorku : 11.12.2013
Datum ansalyzy:  11.12.2013- 16.12.2013 Drslavice 25
384 21 Husinec
Vzorek &islo : 57672/2013
Datum odb¥ru:  11.122013 Cas odb¥ru :10:15
Misto odbru:  Svihov - &p. 15
p mista odbéru umyvadlo, sm&S. baterie
Matrice : voda pitnd
kel odb¥ru: kontrola
Vzorkoval : Antelova Alena

Metoda vzork.:  SOP VZ PZ 001 (CSN EN ISO 5667-1,3, CSN ISO 5667-5,14, CSN EN 1SO 19458)
L Poznimka : teplota vody 6.5 °C

Mistni méFeni
’JM___M 2 TYP| _ Poulité metods
| chlor volny <003 A_|sop -
LeH. 6.1 ! 65-95 | A [SOPPZ033(CSNISO10523) (] 2% |
Vysledky zkouSeni - chemické vyetfeni ‘J
M__MM TYP| PouZith metoda | Nejistota
amonné ionty <0,10 mg/l max.050 | A | SOPPZ002 (CSNISO ® -
150-1).
barva 2 mg/l Pt max. 20 A ;ornw(madso o | *15%
7887).
TOC 1.1 mg/l max. 5.0 A PZ 307 +
dusi¢nany 6,0 mg/l max. 50 A SOPPZ003 (CSNENISO ()| 214%
10304-1)
dusitany <0,050 mg/l max.050 | A |SOPPZ003 (CSNENISO )| -
1)
chu¢ plijateind phijateind | A | SOPPZ034.01 (CSNEN )| -
| elektricks konduktivita 11.0 mS/m | mwc12s | A |SOPPZOII(CSNEN27888) (| 5% |
pach ptijatelny plijateiny A SOP PZ 034.01 (CSNEN o -
1622, TNV 75 7340)
zékal 2,0 ZF(n) max. § A | SOPPZ044.01 (CSNENISO (3| #15%
7027)
(Fe (Felezo) | 0030 | mel | mex020 | A [SOPPZOSI(CSNISO6332) ool £15% |
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(Ukazatel [ Hodnota [Jednotkal *Limit TYP| Pousiti metods _____[Nejistotal
Escherichia coli 0 KTH/100m|  max 0 A SOPPZ900(CSNENISO () -
1)
koliformnf bakterie 0 KTJ/100m|  max. 0 A SOPPZ 900 (CSNENISO @) -
1)
potty kolonif pfi 22°C 81 KTVml | max200 |A |SOPPZ908.01(CSNENISO o)
6222)
potty kolonif pfi 36°C 0 KT¥m! |  max.20 A |SOPPZ908.02(CSNENISO )| -
6222)
N
* Limity:

Vyhlé¥ka &.252/2004 Sb. v platném znéni
Ukazatelé oznadené 1" jsou mimo limit.

Vzorek vody nevyhovaje v ddle uvedengch davkiim vyhldsky MZ £252/2004 Sb. v platném znénf,
m:mmmumnwwm-m-mmpuw
pH

Poznimka k odbéru :  Odbér vzorku je pfedmétem akreditace, nedflnou soutésti odb&ru je zéznam o odbéru vzorku.
Metody v sloupei TYPYA" akreditovand zkouska

Vysvitiivky :
KTJ - kolonie tvofici jednotka
ZL - zku¥ebni laboratof

Misto provedeni zkousky (pracovi§t¥) :
(3) - Pracovité 3 - Ceské Budgjovice (L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Bud&jovice ), tel. 387 712 274, e-mail.: zucb@zuusti.cz

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roziifené nejistoty méfenf jsou soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziffenf k=2,
coz odpovid hiading spolehlivosti priblizné 95 %, nezohledfiuji vlivy odbérd vzorkd.

Vedouci ZL Plzeit : RNDr. Svatopluk Krysl, CSc
Protokol vyhotovil: Palasové Lenka, Ing.

Podet stran: 2

V Ceskgch Budjovicich dne:17.12.2013
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